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AKD1        - реле дифференциальной защиты.


KA1, KA2 - токовые реле блокировки при КЗ.


- блок защиты ЗГНП.
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Рис. 2,а,б. Варианты схем подключения внешних цепей переменного тока и напряжения блока защиты ЗГНП-4.4.


Допускается включение реле КА1 и КА2 на любую группу трансформаторов тока защищаемого генератора.
[image: image2.emf] 


Выходное


KA1, KA2 - токовые реле блокировки при КЗ.


KH             - реле указательное.


AKV1        - блок защиты ЗГНП.
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Рис. 2,в. Схема подключения внешних цепей постоянного тока блока защиты ЗГНП-4.4.
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1.  Ток нулевой последовательности генератора (ток замыкания на землю).


2. Ток фазы А генератора.


3. Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора.


4. Срабатывание пускового органа защиты.


5. Срабатывание токового органа 2 ступени.


6. Срабатывание выходного реле блока защиты.

Рис. 3. Осциллограмма, иллюстрирующая работу блока защиты ЗГНП-4.4 при дуговом повторно-кратковременном замыкании на землю в обмотке статора генератора (к  п. 7 основных технических параметров).
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